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a Altura de la depresión del canal 
w Ancho de la depresión del canal 
A Área 
Q Caudal a sección llena 
q Caudal a sección parcial 
Qb Caudal derivado 
Qi Caudal interceptado 
cm Centímetro 
C Coeficiente de escorrentía 
n Coeficiente de rugosidad de Manning 
ku Constante para tragantes sistema internacional 
CT Cota de terreno 
CI Cota inicial 
CIE Cota invert de entrada 
CIS Cota invert de salida 
CF Cota final 
Ø Diámetro 
D Diámetro 
DH Distancia horizontal 
E Eficiencia del tragante 
T Espejo de agua 
= Igual a  
VIII 
I Intensidad de precipitación 
kg/cm2 Kilogramos por centímetros cuadrados 
km Kilómetro 
> Mayor que 
< Menor que 
m Metro 
m2 Metros cuadrados 
m3/s Metros cúbicos por segundo 
m/s Metros por segundos 




PV-DP Pozo de visita- drenaje pluvial 
E0 Relación de flujo 
a/A Relación de áreas 
q/Q Relación de caudales 
d/D Relación de tirantes 
v/V Relación de velocidades 
Ʃ Sumatoria 
d Tirante de agua 
v Velocidad del flujo a sección parcial 






Alcantarillado Sistema formado por obras accesorias, tuberías o 
conductos, generalmente cerrados, que no trabajan a 
presión y conducen aguas residuales o pluviales. 
 
Colector Conjunto de tuberías, canales, pozos de visita y obras 
accesorias para el desalojo de aguas de lluvia o aguas 
negras. 
 
Descarga Lugar donde se hace la disposición final del agua 
captada por un sistema de alcantarillado, ya sea que 
estas aguas estén tratadas o crudas. 
 
Tragante Son estructuras por las que el agua que escurre sobre 
la superficie es captada y conducida al sistema de 
alcantarillado. 
 
ASTM American Society for Testing and Materials. 
 












Los proyectos presentan una propuesta para la captación, conducción y 
tratamiento de las aguas pluviales ubicados en los sectores definidos de las 
zonas 2 y 3 del municipio de Villa Nueva, del departamento de Guatemala. 
 
En el capítulo 1 se desarrolla la fase de investigación, donde se describen 
aspectos monográficos del municipio, información acerca de la población, 
servicios y recursos existentes, entre otros. En el capítulo 2 se desarrollan todos 
los parámetros, metodología y diseño de los tres colectores pluviales. 
 
El colector pluvial en la ruta Ramírez – Las Torres en zona 2, está 
conformado por 152 tragantes laterales, 85 pozos de visita y tuberías de varios 
diámetros para cubrir una longitud de 3 046,49 metros. 
 
El colector pluvial en la ruta Las Nubes – La Ranchería – Río Platanitos en 
zona 3, está conformado por 96 tragantes laterales, 48 pozos de visita y tuberías 
de varios diámetros para cubrir una longitud de 1 908,32 metros. 
 
El colector pluvial en la ruta Planes de Bárcenas – Ulises Rojas – Río 
Platanitos en zona 3, está conformado por 172 tragantes laterales, 77 pozos de 













Diseñar colectores pluviales en las rutas Ramírez - Las Torres en zona 2, 
Las Nubes - La Ranchería - Río Platanitos en zona 3 y Planes de Bárcenas - 




1. Realizar una investigación tipo monográfico y una investigación 
diagnóstica sobre las necesidades de servicios básicos e infraestructura 
de las zonas 2 y 3 del municipio de Villa Nueva. 
 
2. Proporcionar un estudio técnico, formado por planos, presupuesto, 
cronograma de ejecución y memorias de cálculo para cada proyecto. 
 
3. Promover el mantenimiento del alcantarillado pluvial con el fin de que los 












Debido a la expansión de la urbanización en el municipio, las superficies 
permeables se ven reducidas, lo que favorece el mayor escurrimiento superficial 
del agua de lluvia. Además, las condiciones climáticas cambiantes son factores 
determinantes para la implementación de sistemas de alcantarillado adecuados. 
 
Los sistemas de alcantarillado pluvial deben atender a la demanda de 
captación de la escorrentía superficial para su conducción y descarga de manera 
que se eviten inundaciones, erosiones, embotellamientos en las vías y permitan 
el recargue hídrico o el aprovechamiento del agua pluvial, según sea el caso. 
 
Con la implementación de los proyectos de colectores pluviales en los 
sectores definidos se pretende solventar los problemas mencionados, a través 
de la aplicación de normativas, parámetros de diseño, costos y planificación que 









1.1. Monografía del municipio de Villa Nueva 
 
El municipio de Villa Nueva fue fundado el 17 de abril de 1763. En el periodo 
hispánico surgió como un poblado por decreto de la Asamblea Constituyente del 
Estado de Guatemala, el 8 de noviembre de 1839, cuando se formó el distrito de 
Amatitlán, donde en el artículo 1° se mencionó a Villa Nueva. 
 
Por acuerdo del Ejecutivo, el 8 de mayo de 1866 el distrito cambió de 
nombre y categoría a departamento. El Decreto legislativo 2081 del 29 de abril 
de 1935, punto 2º, indica que los municipios de Amatitlán, Villa Nueva, San 
Miguel Petapa y Villa Canales quedan incorporados al departamento de 
Guatemala. En la actualidad forman parte de los 17 municipios que conforman al 
departamento de Guatemala.  
 
1.1.1. Ubicación geográfica 
 
Se ubica en la parte sur del departamento de Guatemala, a 17 kilómetros 
de la ciudad capital. Su ubicación respecto a los meridianos y los trópicos tiene 












Fuente: Google Earth. Consulta: 28 de febrero 2018. 
 
1.1.2. Localización geográfica de los proyectos 
 
El proyecto en la ruta Ramírez – Las Torres se encuentra en la zona 2 de 
Villa Nueva. Su ubicación respecto a los meridianos y los trópicos inicia en un 
punto con latitud de 14°33’4,9” N y longitud 90°37’12,18” O y finaliza en el punto 
con latitud de 14°32’33,13” N y longitud 90°36’29,10” O. 
 
Este proyecto tiene un área de influencia en los siguientes centros poblados: 
las colonias San Luis Ramírez, San Rafael Ramírez II, San Miguel Ramírez, Lo 
de Ramírez, La Estancia, Lomas de San Rafael, Primavera II, Valles de Promisión 
II, San Rafael Ramírez, los condominios Fuentes de San José, Fuentes de San 
3 
José III, Las Margaritas, el residencial La Ensenada y los centros poblados El 
Retiro, Los Pinos, todos ubicados en la zona 2 de Villa Nueva. 
 
Figura 2. Localización del proyecto en la ruta Ramírez – Las Torres en 




Fuente: Google Earth. Consulta: 3 de noviembre de 2017. 
 
El proyecto en la ruta Planes de Bárcenas – Ulises Rojas – Río Platanitos, 
se ubica en la zona 3 de Villa Nueva. Su ubicación respecto a los meridianos y 
los trópicos inicia en un punto con latitud de 14°31’46,80” N y longitud 
90°37’38,95” O y finaliza en el punto con latitud de 14°31’42,84” N y longitud 
90°37’0,44” O. 
 




Este proyecto tiene un área de influencia en los siguientes centros poblados: 
el Residencial Planes de Bárcenas, las colonias Ulises Rojas, Covinta y 
Solidarista I y III, todos ubicados en la zona 3 de Villa Nueva. 
 
Figura 3. Localización del proyecto en la ruta Planes de Bárcenas –    




Fuente: Google Earth. Consulta: 3 de noviembre 2017. 
 
El proyecto en la ruta Las Nubes – La Ranchería – Río Platanitos, se 
encuentra en la zona 3 de Villa Nueva. Su ubicación respecto a los meridianos y 
los trópicos inicia en un punto con latitud de 14°32’10,40” N y longitud 
90°37’40,57” O y finaliza en el punto con latitud de 14°32’3,93” N y longitud 
90°37’0,27” O. 
 
Este proyecto tiene un área de influencia en los siguientes centros poblados: 
las colonias Ulises Rojas, Las Nubes, Los Planes II, Enriqueta II, La Esperanza, 




el asentamiento Peña de Oro y el centro poblado Concepción, todos ubicados en 




Figura 4. Localización del proyecto en la ruta Las Nubes – La   




Fuente: Google Earth. Consulta: 3 de noviembre de 2017. 
 
1.1.3. Límites y colindancias del municipio 
 
Colinda al norte con los municipios de Mixco y Guatemala; al este con el 
municipio de San Miguel Petapa; al sur con el municipio de Amatitlán y al oeste 
con los municipios de Magdalena Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas y Santa 
María de Jesús, pertenecientes al departamento de Sacatepéquez. 
 
INICIO 
Zona 3, Villa Nueva 
FINAL 
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Sus límites municipales son los siguientes: 
 
o Norte: límite con el municipio de Guatemala 
km 07 carretera internacional al Pacífico CA-9 (37calle de la zona 12 
de Villa Nueva). 
o Oriente: límite con el Municipio de San Miguel Petapa 
km 20 carretera que de Villa Nueva conduce a San Miguel Petapa, 
identificada como carretera 2N. 
 
o Sur: límite con el municipio de Amatitlán 
km 25,2 carretera internacional al Pacífico CA-9 
 
o Poniente: límite con el municipio de Santa Lucía Milpas Altas 




Su altitud respecto el nivel del mar es de 1 330 metros. 
 
 Extensión territorial 
El municipio tiene una superficie de 144 kilómetros cuadrados, donde 73,40 





El clima es considerado templado. En grados Celsius, la temperatura media 
es aproximadamente 19,20 grados; la máxima promedio es de 24,20 grados; la 
mínima promedio hasta 14,40 grados; la máxima absoluta es de 
7 
27,70 grados. La humedad relativa media se encuentra entre 76 y 80 por ciento. 
El patrón de lluvia varía desde 998,30 y 1 079,50 milímetros por año. La velocidad 
del viento se encuentra entre 1,70 hasta 10,20 kilómetros por hora. En promedio, 
el punto de rocío se encuentra a una temperatura de 12 grados. La nubosidad 
del municipio se encuentra entre 5 y 6 octas. 
 
1.1.5. Vías de acceso 
 
Cuenta con cinco accesos vehiculares. El primero y principal está sobre la 
CA-09 Sur, ingresando por el puente Jorge Tejada Wyld y pasando por la calzada 
Concepción, zona 6; el segundo ingreso es por la avenida Petapa, pasando por 
el puente Tubac y la calzada del Frutal, zona 5. El tercer ingreso pasa por la 
primera calle de la zona 5; el cuarto ingreso es por el puente La Cruz, a 
inmediaciones del denominado mercado viejo y el quinto ingreso pasa por la 
cuesta de El Zope y la aldea de Bárcena. 
 
1.1.6. Actividades socioeconómicas 
 
De la superficie del municipio, solo el 14% está en desuso con posibilidad 
de ocupación y desarrollo de actividad urbanística o industrial. En el entorno 
industrial, cuenta con un total de 282 industrias de distintos tipos, como alimentos, 
plásticos, textiles, metalúrgicas, químicas, pinturas, madera y papel, entre otras. 
 
Debido al desarrollo industrial, el municipio se ha convertido en un área 
urbana que ha impulsado la expansión de los inmuebles hacia la clase media, lo 
que reduce la tierra dedicada a la agroindustria, actividad que era el patrimonio 






En torno a las condiciones geológicas, la cabecera municipal se encuentra 
dentro del denominado Graben de Guatemala, que define la depresión del valle 
de Epónimo. Allí se encuentra un relleno de variable espesor de cenizas y pómez 
recientes. 
 
En el municipio hay suelos que pertenecen a la serie de los alfisoles, según 
el “Estudio de clasificación de reconocimiento de los suelos de la República de 
Guatemala” por Simmons Ch.S., Tárano J.M y Pinto J.H,. (1959). Se caracteriza 
por ser suelo con un horizonte interno con alto contenidos de arcilla con relación 
a los horizontes superficiales; además, presenta alta saturación de bases (mayor 
de 35,00%). Los alfisoles son suelos maduros con un grado de desarrollo 
avanzado, pero que todavía tienen un alto contenido de bases en los horizontes 
interiores. Generalmente tienen buen potencial de fertilidad. 
 
1.1.8. Infraestructura existente 
 
El municipio cuenta con infraestructura vial pavimentada en su mayor parte 
con concreto asfáltico, concreto hidráulico y adoquinamiento. Las vías principales 
y secundarias se encuentran pavimentadas en su totalidad; algunas vías 
terciarias en el interior de algunas colonias y en asentamiento urbano se 
encuentran pendientes de ser pavimentadas. 
 
En el municipio hay red de alcantarillado pluvial, la mayoría mediante 
cunetas, red de alcantarillado sanitario, con cobertura en la mayor parte del 
municipio. Hay plantas de tratamiento de aguas residuales, centros educativos 
privados y públicos, centros de salud, abastecimiento de agua potable municipal 
9 
por medio de pozos mecánicos en su mayor parte y pozos privados en colonias, 
residenciales y condominios. 
 
1.1.9. Características demográficas 
 
Según el Censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística, realizado 
en el año 2002, en el gobierno del presidente Alfonso Portillo, la población total 
del municipio era de 355 901 habitantes. 
 
Sin embargo, es conocido que Villa Nueva es considerada como un 
municipio dormitorio y que muchos de sus habitantes no se encuentran 
avecindados en los registros correspondientes. Algunos se encuentran 
temporalmente dentro del municipio, sobre todo en horas inhábiles.  
 
Según el censo oficial del INE, la población en el 2002 se puede segmentar 
en los datos porcentuales siguientes: 
 
Tabla I. Distribución de la población 
Población Total Porcentaje 
Hombres 171 771 48,26% 
Mujeres 184 130 51,74% 
Urbana 301 947 84,84% 
Rural 53 954 15,16% 
Ladina 328 899 92,41% 
Indígena 27 002 07,59% 
0 a 14 años 131 022 36,81% 
15 a 29 años 106 789 30,00% 
30 a 44 años 67 220 18,88% 
45 a 59 años 33 884 09,52% 
60 a 74 años 12 529 03,52% 
75 o más 4 457 01,25% 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo 2002. 
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1.1.10. Servicios existentes 
 
Es el segundo municipio más grande del departamento de Guatemala en 
cuanto a cantidad de habitantes. Cuenta con los servicios básicos como energía 
eléctrica, agua potable, drenajes y asfalto, correos, telefonía, servicios de taxi, 
buses urbanos y extraurbanos, colegios, escuelas, institutos de segunda 
enseñanza, salas de cine, canchas polideportivas, estadio, estación de 
bomberos, mercado, pensiones, restaurantes, centros comerciales, hospitales 
privados, clínicas médicas particulares, centro de salud, cementerios, bancos 
estatales y privados, monumentos históricos, plaza central y varios edificios 
municipales, comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC), Policía Municipal (PM), 
Policía Municipal de Tránsito (PMT), sede del Ministerio Público, centro de 
Justicia, Juzgado de Familia, varias iglesias católicas y templos evangélicos. 
 
El municipio cuenta con agencias de los principales bancos del sistema. 
Además, se cuenta con un club de golf privado, el Mayan Golf Club y el parque 





En el municipio, la educación es prestada en su mayor parte por 
establecimientos privados por arriba del 78,00% de la totalidad de centros 
educativos. 
 
Actualmente existen 294 establecimientos a nivel diversificado; 204 
establecimientos a nivel básico y 584 establecimientos a nivel preprimaria y 





El municipio cuenta con cuatro centros de salud que prestan servicios 
públicos, ubicados en: frente al parque central del municipio en la zona 1; Ciudad 
Real en zona 12, Mezquital en zona 12 y Ciudad Peronia en zona 8. La 
administración municipal 2012-2016 ha puesto al servicio de la población doce 
centros comunitarios de salud ubicados en distintas zonas del municipio. 
 
1.1.10.3. Energía eléctrica 
 
El servicio de alumbrado público es provisto por la Empresa Eléctrica de 
Guatemala – EEGSA- como distribuidor de la región. El cobro se realiza por esta 
empresa como tasa de alumbrado público y su mantenimiento está a cargo de la 
administración municipal por medio de su Dirección de Servicios Públicos. 
 
1.1.10.4. Agua potable 
 
Como servicio municipal, la provisión de agua se lleva a cabo mayormente 
por medio de pozos mecánicos. En el caso de colonias privadas, residenciales y 
condominios, cuentan con pozos propios de agua potable. La mayor parte de los 
asentamientos ubicados en el municipio no ha resuelto la provisión de agua 




Respecto a la red de drenaje sanitario en el municipio, las zonas que 
cuentan con este servicio son las siguientes: 1, 2, de forma parcial las zonas 3, 
4, 5, y 6; la zona 7 que son colonias privadas, la zona 8 que es Cuidad Peronia. 
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La zona que no cuenta con este servicio es la zona 10; la 11 sí cuenta y la 
zona 12 en su mayor parte, menos las áreas periferias y marginales en laderas y 
barrancos. En el caso de drenaje pluvial se cuenta de forma parcial en el 
municipio; la mayor parte es un sistema de cunetas.  
 
Con respecto a plantas de tratamiento de aguas residuales, hay seis 
construidas por la administración municipal y en operación de ella. Otras fueron 
construidas por el gobierno del país en proceso de traslado a la administración 
municipal, así como plantas que en su momento estuvieron bajo administración 
y mantenimiento de AMSA y que en la actualidad no están en funcionamiento. 
 
1.2. Investigación diagnóstica de las necesidades de infraestructura en 
el municipio de Villa Nueva  
 
En base en la recopilación de información y visitas de campo, se presenta 
los resultados obtenidos sobre las principales necesidades en infraestructura del 
municipio. 
  
1.2.1. Principales necesidades del municipio 
 
A través de visitas de campo, consenso con las autoridades 
correspondientes, se analizó la situación actual y se puntualizan las deficiencias 
en el tema de infraestructura a nivel vial, salud, educación y saneamiento. En 







1.2.2. Descripción de las necesidades 
 
En el tema de infraestructura, su mantenimiento y cobertura no atienden a 
la demanda actual de su población, debido a la urbanización del municipio y la 
existencia de asentamientos humanos sin planificación en sectores del municipio. 
A esto se suma la presencia de más industrias que demandan más servicios que 
los que actualmente se dan. 
 
1.2.3. Evaluación y priorización de las necesidades 
 
Debido a la cobertura parcial del drenaje pluvial y que el sistema existente 
por medio de cunetas soluciona parcialmente el drenaje de la escorrentía en las 
vías, así como los costos que implica el impacto vial, la reparación en cunetas y 
pavimento, se analiza el rediseño a un sistema por medio de tubería de 
conducción, pozos de visita y tragantes laterales. 
 
En el caso de las áreas en estudio, no cuentan con sistemas de drenaje 
pluvial, lo que afecta a sus pobladores en el desarrollo de sus actividades 
económicas. El tránsito por estas vías se imposibilita debido a la escorrentía que 
corre por la vía y a que se estanca en los puntos bajos de las mismas, dañando 
tanto propiedad municipal como privada en el sector. 
 
 
1.2.4. Estudio de vulnerabilidad 
 
Debido a la topografía de los sectores en estudio y a la existencia de vías 
secundarias y terciarias sin asfaltar, cuando llueve el arrastre de materiales es 
inevitable. Por la falta de sistemas de drenaje en la vía, la escorrentía corre sobre 
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la vía causando impacto vial, estancamiento en puntos bajos y la erosión del 
suelo. 
 
Lo anterior presenta peligro para los peatones en los cruces de vías, por el 
aumento del tirante de la escorrentía añadida a la velocidad con que recorre. 
Además, presenta focos para la proliferación de insectos que pueden afectar a 




























2.1. Identificación del problema 
 
Las colonias San Luis Ramírez, San Rafael Ramírez II, San Miguel 
Ramírez, Lo de Ramírez, La Estancia, Lomas de San Rafael, Primavera II, Valles 
de Promisión II, San Rafael Ramírez, los condominios Fuentes de San José, 
Fuentes de San José III, Las Margaritas, el residencial La Ensenada y los centros 
poblados El Retiro y Los Pinos, cuentan con sistema de cunetas sobre la vía 
principal que se hacen insuficientes para la captación y conducción de la 
escorrentía. A esto se suma el arrastre de material que es llevado por las calles 
secundarias y el que los pobladores colocan en las cunetas, que generan 
obstrucciones en la misma y disminuyen su eficiencia.  
 
El residencial Planes de Bárcenas, las colonias Ulises Rojas, Covinta y 
Solidarista I y III, ubicados en la zona 3, no cuentan con un sistema de colector 
pluvial en su boulevard principal para la conducción y descarga del agua de lluvia. 
 
Las colonias Ulises Rojas, Las Nubes, Los Planes II, Enriqueta II, La 
Esperanza, el asentamiento Peña de Oro y el centro poblado Concepción, 
ubicados en zona 3, no cuentan con drenaje pluvial para la captación, conducción 
y descarga del agua pluvial. 
 
2.2. Problema de atención inmediata 
 
Debido a que en los sectores en estudio no cuentan con sistemas de 
drenaje pluvial adecuado o con cobertura parcial en algunas colonias, las vías 
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secundarias y terciarias son afectadas con inundaciones, arrastre de material y 
daño a la estructura de la vía. Esto ocasión daños en viviendas y crea atascos 
en las vías en el tiempo de invierno. 
 
2.3. Consecuencias de la falta de drenaje 
 
Se puede mencionar la erosión del suelo por al arrastre de material y la 
velocidad con que corre la escorrentía por las vías; además, se imposibilita el 
paso vehicular y peatonal debido a la crecida en cruces y puntos bajos de las 
vías, generando atrasos. Esto hace que el desarrollo económico del sector se 
vea afectado y se crean focos para la proliferación de insectos y enfermedades 
infecto contagiosas, por el agua estancada.  
 
2.4. Generalidades del diseño del alcantarillado propuesto 
 
Los proyectos abarcan el diseño de tres colectores pluviales, que se 
constituyen de una red principal y ramales secundarios. El primer colector pluvial 
se ubica en la ruta Ramírez – Las Torres en zona 2, con 3,05 kilómetros de 
longitud y está conformado por 85 pozos de visita de 1,50, 1,75, 2,00, 2,25, 2,50 
y 2,83 metros de diámetro interno, con tubería de PVC de 12”, 16”, 18”, 20”, 22”, 
23”, 24”, 26”, 28”, 30”, 32”, 36”, 38”, 42”, 44”, 48”, 54”, 60” 64”, 68”, 80” de diámetro 
y 152 tragantes laterales. 
 
El segundo colector pluvial se ubica en la ruta Las Nubes – La Ranchería – 
Río Platanitos en zona 3, con 1,90 kilómetros de longitud y está conformado por 
48 pozos de visita de 1,50, 1,75, 2,00, 2,25 y 2,50 metros de diámetro interno, 
con tubería PVC de 12”, 16”, 20”, 23”, 28”, 30”, 36”, 38”, 40”, 42”, 44”, 48”, 50”, 
54”, 60” de diámetro y 96 tragantes laterales. 
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El tercer colector pluvial se ubica en la ruta Planes de Bárcenas – Ulises 
Rojas – Río Platanitos en zona 3, con 3,16 kilómetros de longitud y está 
conformado por 77 pozos de visita de 1,50, 1,75, 2,00, 2,25 y 2,50 metros de 
diámetro interno, con tubería PVC de 12”, 16”, 18”, 20”, 22”, 23”, 24”, 26”, 28”, 
30”, 32”, 33”, 34”, 36”, 38”, 48”, 50”, 60”, 64”, de diámetro y 172 tragantes 
laterales. 
 
Se presentan las normas y criterios que sirven de base para el diseño de la 
propuesta de los colectores pluviales y que presentan una solución a la 
problemática presentada. 
 
2.4.1. Levantamiento topográfico 
 
Se considera el área edificada y de futuro desarrollo, se localizan las calles 
y toda estructura natural y artificial que tenga relación con el problema por 
resolver o que influya en el diseño. Se considera para la línea de descarga las 
quebradas, zanjas, cursos de agua, elevaciones, depresiones, etcétera. 
 
El levantamiento topográfico se realizó a través de una poligonal abierta 
vinculada a una estación base. Se empleó una cuadrilla topográfica y el equipo 
usado fue una estación total marca Topcon modelo GTS-230W Series, un par de 
bastones con prisma, plomada, brújula, metro, pintura roja de aceite, trompos y 
estacas.  
 
La precisión que se logra con este equipo es de primer orden. La obtención 
de datos es en forma digital y las coordenadas se calculan por medio de 
programas de computación que traen incorporados estas estaciones. 
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Los levantamientos topográficos integran métodos planimétricos y 
altimétricos. El resultado se plasma en un plano topográfico y las alturas se 




Se usa este levantamiento para localizar la red dentro de las calles, ubicar 
pozos de visita y todo punto de importancia. Se obtienen las coordenadas planas 
de puntos en el espacio, y pueden definirse por sus coordenadas polares (rumbos 
y distancia) o por cartesianas que representan las distancias perpendiculares a 




Con la altimetría o nivelación se determinan las elevaciones y pendientes 
del terreno natural por medio de un levantamiento topográfico del perfil del 
mismo, con una superficie de referencia. Con los datos que se obtienen se 
calculan y trazan las curvas de nivel. 
 
2.4.2. Tipo de drenaje seleccionado: pluvial 
 
Para los proyectos se definió colectores pluviales centrales para conducción 
de la escorrentía. La captación se hará por medio de tragantes laterales. Como 
medio para la inspección y mantenimiento de los colectores se dispone de pozos 
de visita de distintos diámetros internos, tomando los puntos de descarga más 





2.4.3. Selección de la ruta 
 
La ruta inicia desde una cota más alta hacia otras más bajas. Siguen lo más 
cercano posible al perfil del terreno para evitar excavaciones excesivas y dirigir 
el flujo en contra pendiente, a lo largo de la vía principal y considerando los 
ramales que aporten al sistema central. La ruta termina en el punto más bajo 
donde se ubica la descarga. 
 
2.4.4. Localización de la descarga 
 
Previamente, las autoridades municipales habían definidos los puntos 
donde cada colector pluvial descarga. En el caso de la ruta Las Nubes – La 
Ranchería – Río Platanitos en la zona 3 que descarga en el río Platanitos, la ruta 
Planes de Bárcenas – Ulises Rojas – río Platanitos en la zona 3 que descarga 
hacia un zanjón ubicado en las instalaciones del ENCA y hacia un zajón en el 
caso de la ruta Ramírez – Las Torres en zona 2.  
 
2.4.5. Normas de diseño 
 
Establecen los parámetros empleados para realizar los cálculos hidráulicos 
que permitan dimensionar los elementos de tubería y pozo de visita de los 
colectores pluviales. Bajo el cumplimiento de estos parámetros se garantice el 
correcto funcionamiento del sistema de colectores. 
 
Se tomó en cuenta las especificaciones técnicas del Reglamento para 
diseño de construcción de drenaje, de la Municipalidad de Guatemala y del 




2.4.5.1. Periodo de diseño 
 
En el diseño de redes de alcantarillado pluvial se debe considerar el periodo 
de diseño y el de retorno de la precipitación de diseño. El primero corresponde al 
horizonte de tiempo para el que se planifica el proyecto; dentro del mismo se 
debe considerar las variaciones de características de impermeabilidad y 
producción de escorrentía en la cuenca. 
 
Para el diseño de colector pluvial se proyecta un periodo de diseño de 20 
años, que ha sido el más viable y factible optado por la Municipalidad de Villa 
Nueva. 
 
2.4.5.2. Velocidades mínimas y máximas 
 
En general, se usarán secciones circulares que funcionan como canales a 
sección parcialmente llena. Para el cálculo de la capacidad, velocidad, diámetro 
y pendiente se aplicará la fórmula propuesta por el ingeniero Robert Manning en 












v = velocidad del flujo a sección llena (m/s) 
D = diámetro de la sección circular (pulgadas) 
S = pendiente de la gradiente hidráulica (m/m) 
n = coeficiente de rugosidad de Manning 
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El reglamento recomienda, para tubería de PVC, una velocidad mínima de 
0,75 m/s para permitir el arrastre de sedimentos dentro de la tubería, y una 
velocidad máxima en función del material de la tubería no mayor a 5,00 m/s, para 
no permitir que se degrade la tubería por erosión. 
 
 
2.4.5.3. Diámetros mínimos 
 
El capítulo II, sección 202-c del Reglamento para diseño y construcción de 
drenajes de la Municipalidad de Guatemala, recomienda para ramales principales 
un diámetro mínimo de 0,40 metros y para ramales secundarios, de 0,20 metros.  
 
En el caso de la tubería de conexión del tragante se regirá por las secciones 




El capítulo II, sección 202-c y 203-b del Reglamento para diseño y 
construcción de drenajes de la Municipalidad de Guatemala, recomienda para 
ramales principales una pendiente mínima de 2% y para ramales secundarios, 
una pendiente mínima de 2% y no mayor al 6%. 
 
Debido a la topografía muy accidentada que pueda presentarse, la 







2.4.5.5. Tirante mínimo y máximo 
 
El tirante (d/D) es la profundidad que adquiere el flujo dentro de la tubería. 
Debe tener una profundidad mínima del 10% del diámetro de la tubería para que 
se dé el arrastre de sólidos y sedimentos y un máximo del 75%, debido a que los 
alcantarillados funcionan como canales abiertos y no a presión. 
 
2.4.5.6. Profundidad de la tubería 
 
La profundidad mínima de instalación se determina por el relleno mínimo 
sobre la corona de la tubería que evite la falla de esta, por causa de las cargas 
vivas que pueden ejercerse a lo largo de la vida útil del proyecto. En la práctica 
se recomienda en tuberías con diámetro de 1,22 metros un relleno mínimo de 
1,20 metros y en diámetros mayores, un relleno mínimo de 1,50 metros. 
 
En función del uso de la vía, puede usarse un relleno mínimo sobre la 
corona de la tubería para vías peatonales o áreas verdes de 0,75 metros; para 
vías vehiculares de tráfico liviano de 1,00 metro y para tráfico pesado de 1,20 
metros. El Reglamento para diseño y construcción de drenaje de la Municipalidad 
de Guatemala establece valores mínimos para la instalación de la tubería en 










Tabla II. Profundidad mínima para colocación de tubería 
 
Diámetros Profundidad mínima incluyendo el 
diámetro 
pulgada metro h (metro) 
10” 0,25 1,75 
12” 0,30 2,00 
14” 0,35 2,00 
16” 0,40 2,00 
18” 0,45 2,00 
20” 0,50 2,00 
22” 0,55 2,00 
24” 0,60 2,00 
26” 0,65 2,00 
28” 0,70 2,25 
30” 0,75 2,25 
36” 0,90 2,25 
40” 1,00 2,50 
50” 1,25 2,75 
60” 1,50 3,00 
Tuberías mayores Diámetro + 2,00 m. 
 
Fuente: Reglamento para diseño y construcción de drenajes 
 de la Municipalidad de Guatemala. p. 11. 
 
La profundidad máxima de instalación de la tubería debe ser de 6,00 metros. 
En profundidades mayores se debe revisar requerimientos geotécnicos y 
estructurales, como recomienden los fabricantes y el tipo de tubería utilizada. 
 
2.4.5.7. Ancho de zanja 
 
La excavación de la zanja debe ser de tal forma que se procure la 
estabilidad de sus paredes. La forma transversal depende de la estabilidad del 
suelo y de la profundidad de instalación de la tubería. Los anchos mínimos de 
zanja deben cumplir con la norma ASTM D2321 y varían con el diámetro y tipo 
de tubería, además de las recomendaciones del fabricante. La normativa usual 
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establece que el ancho sea igual a D + 40 centímetros, hasta un máximo de 2D, 




Se requiere para dejar el fondo de la zanja a nivel. El material se coloca 
como apoyo longitudinal uniforme bajo la tubería. Generalmente se recomienda 
un espesor de 100 a 150 milímetros. El material de encamado debe cumplir con 
la norma ASTM D2487. 
 
 Material de relleno 
 
Lo conforman los materiales usados para el encamado, acostillado y relleno 
inicial. Las especificaciones para los anchos de zanjas según condiciones de 
instalación y la clasificación de los tipos de suelo para relleno, se encuentran en 
la sección 30 en AASHTO y ASTM D2321. 
 
2.4.5.8. Pozos de visita 
 
Son estructuras de conexión y/o inspección que cumplen dos labores 
fundamentales. Por un lado, permiten la interconexión de 2 o más tuberías en un 
punto y conecta el sistema con la superficie, lo que permite el acceso a la red 
para labores de inspección y mantenimiento. 
 
En su sección 2.13, las normas generales para el diseño de alcantarillados 





 En cambios de diámetro. 
 En cambios de pendiente. 
 En cambios de dirección horizontal para diámetros menores de 24”. 
 En las intersecciones de tuberías colectoras. 
 En los extremos superiores ramales iniciales. 
 A distancias no mayores de 100 metros en línea recta en diámetros hasta de 
24”. 
 A distancias no mayores de 300 metros en diámetros superiores a 24”. 
 
En el Reglamento para diseño y construcción de drenaje, de la 
Municipalidad de Guatemala, los diámetros internos mínimos para pozos de visita 



















Tabla III. Diámetro mínimo de los pozos de visita 
 
Diámetros tributario mayor Diámetros internos del pozo 
pulgada metro Di (metro) 
10” 0,25 1,50 
12” 0,30 1,50 
14” 0,35 1,50 
16” 0,40 1,50 
18” 0,45 1,50 
20” 0,50 1,50 
22” 0,55 1,75 
24” 0,60 1,75 
26” 0,65 1,75 
28” 0,70 1,75 
30” 0,75 1,75 
36” 0,90 2,00 
40” 1,00 2,00 
50” 1,25 2,25 
60” 1,50 2,50 
Tuberías mayores Diámetro + 1,00 m. 
 
Fuente: Reglamento para diseño y construcción de drenajes 








2.4.5.9. Cotas invert 
 
Es la cota que determina la localización de la parte inferior de la tubería. Su 
valor mínimo se calcula sumando la profundidad mínima de colocación más el 
espesor del tubo. Para determinar la cota invert de salida de la tubería de 
corrimiento en un pozo de visita, cada tubo que entra o de tramo inicial que se 
conecte al pozo en estudio, se debe analizar individualmente siguiendo los 
siguientes criterios: 
 
 En tubería de salida de igual diámetro a la tubería de entrada, la cota invert 
de salida debe estar por lo menos 0,03 metros debajo de la cota invert de 
entrada. 
 
 En la tubería de salida de mayor diámetro que la tubería de entrada, la cota 
invert de salida debe estar por lo menos a una altura por debajo de la cota 
invert de entrada igual a la diferencia de diámetros de ambas tuberías. 
 
 En tuberías de salidas ubicadas en un pozo al que también se conectan 
tramos iniciales, la cota invert de salida de la tubería de corrimiento debe estar 
por lo menos a una altura por debajo de la cota invert de salida del tramo 
inicial, igual al diámetro de la tubería de salida. 
 
 Cámaras de caída 
 
Cuando la diferencia entre las cotas invert es mayor a 0,25 metros y menor 




Cuando la diferencia entre cotas invert es mayor a 0,75 metros y menor a 
2,00 metros, se debe emplear un codo disipador a 45°. 
 
Cuando la diferencia entre cotas invert es mayor a 2,00 metros, se debe 
construir un pozo de bandejas, cuya estructura efectúa cambios de nivel 
escalonado, lo que permite disipar energía y posibilita el cambio de dirección del 
flujo de salida de la obra. 
 
Tabla IV. Criterio de dimensionamiento de bandejas 
 
Ø Pozo (metros) Base (metros) Altura (metros) 
1,25 0,60 0,60 
1,50 0,75 0,75 
1,75 0,90 0,90 
2,00 1,00 1,00 
2,25 1,10 1,10 
 
Fuente: Criterio establecido por la Municipalidad de Villa Nueva. 
 























Son elementos que captan el caudal pluvial que corre por la cuneta y que 
luego lo conducen al sistema de drenaje pluvial. Son también llamados boca de 
tormenta. Existen distintos tipos y su selección está determinada por las 
características topográficas, el grado de eficiencia del tragante, la importancia de 
la vía y la posibilidad de acumulación y arrastre de sedimentos en el sector. 
 
 Los tragantes serán localizados en los siguientes puntos. 
 
o En partes bajas, al final de cada cuadra a 3,00 metros antes de la esquina. 
 
o En puntos intermedios cuando el caudal acumulado provoque un tirante de 
agua superior a 0,10 metros. 
 
o En calles que cuenten con pavimento o vayan a recibir algún tipo de 
tratamiento para estabilizar su superficie. 
 
o Cuando las calles cuenten con bordillo o que se conozcan las cotas definitivas 
de la rasante. 
 
En la sección 207 del Reglamento para diseño y construcción de drenajes, 
de la Municipalidad de Guatemala, se recomienda lo siguiente para los tragantes: 
 
 Se colocarán en todo punto bajo o alto de calles, intersecciones y cuando el 
volumen de la avenida lo requiera. No podrán estar separados más de 100 
metros de distancia. 
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 En calles de tráfico intenso no podrán usarse tragantes en que la entrada está 
formada por depresión en el pavimento. 
 
 El diámetro mínimo de conexión será de 0,30 metros. 
 
 El tirante de la avenida no podrá ser mayor de 0,03 metros de alto y su ancho 
no podrá ser mayor de 0,75 metros. 
 
 
2.4.5.11. Relaciones hidráulicas 
 
Por medio de la ecuación de Manning se establecieron relaciones entre el 
flujo dentro de una sección llena y una sección parcialmente llena. 
 
Estas relaciones se obtuvieron determinando las características de cada 
flujo (caudal, velocidad y altura) y se obtuvo una serie de datos que 
interrelacionan cada uno de dichos datos. Se parte de la relación entre caudal a 
sección parcial y el caudal a sección llena (q/Q). 
 
Este método consiste en determinar la relación entre el caudal del flujo de 
la sección parcial y la sección llena (q/Q) para buscar el valor más cercano. Luego 
se toman las relaciones de velocidad (v/V) y tirante (d/D) entre dichas secciones 
y, una vez obtenida la velocidad de la sección llena, se obtienen los datos 







Tabla V. Relaciones hidráulicas para secciones circulares 
 
d/D a/A v/V q/Q  d/D a/A v/V q/Q 
0,0100 0,0017 0,0880 0,00015 0,1025 0,0540 0,4080 0,02202 
0,0125 0,0237 0,1030 0,00024 0,1050 0,0558 0,4140 0,02312 
0,0150 0,0031 0,1160 0,00036 0,1075 0,0578 0,4200 0,02429 
0,0175 0,0039 0,1290 0,00050 0,1100 0,0599 0,4260 0,02550 
0,0200 0,0048 0,1410 0,00067 0,1125 0,0619 0,4320 0,02672 
0,0225 0,0057 0,1520 0,00087 0,1150 0,0639 0,4390 0,02804 
0,0250 0,0067 0,1630 0,00108 0,1175 0,0659 0,4440 0,02926 
0,0275 0,0077 0,1740 0,00134 0,1200 0,0680 0,4500 0,03059 
0,0300 0,0087 0,1840 0,00161 0,1225 0,0701 0,4560 0,03194 
0,0325 0,0099 0,1940 0,0091 0,1250 0,0721 0,4630 0,03340 
0,0350 0,0110 0,2030 0,00223 0,1275 0,0743 0,4680 0,03475 
0,0375 0,0122 0,2120 0,00258 0,1300 0,0764 0,4730 0,03614 
0,0400 0,0134 0,2210 0,00223 0,1325 0,0786 0,4790 0,03763 
0,0425 0,0147 0,2300 0,00338 0,1350 0,0807 0,4840 0,03906 
0,0450 0,0160 0,2390 0,00382 0,1375 0,0829 0,4900 0,04062 
0,0475 0,0173 0,2480 0,00430 0,1400 0,0851 0,4950 0,04212 
0,0500 0,0187 0,2560 0,00479 0,1425 0,0873 0,5010 0,04375 
0,0525 0,0201 0,2640 0,00531 0,1450 0,0895 0,5070 0,04570 
0,0550 0,0215 0,2730 0,00588 0,1475 0,0913 0,5110 0,04665 
0,0575 0,0230 0,2710 0,00646 0,1500 0,0941 0,5170 0,04863 
0,0600 0,0245 0,2890 0,00708 0,1525 0,0964 0,5220 0,05031 
0,0625 0,0260 0,2970 0,00773 0,1550 0,0986 0,5280 0,05208 
0,0650 0,0276 0,3050 0,00841 0,1575 0,1010 0,5330 0,05381 
0,0675 0,0292 0,3120 0,00910 0,1600 0,1033 0,5380 0,05556 
0,0700 0,0308 0,3200 0,00985 0,1650 0,1080 0,5480 0,05916 
0,0725 0,0323 0,3270 0,01057 0,1700 0,1136 0,5600 0,06359 
0,0750 0,0341 0,3340 0,01138 0,1750 0,1175 0,5680 0,06677 
0,0775 0,0358 0,3410 0,01219 0,1800 0,1224 0,5770 0,07063 
0,0800 0,0375 0,3480 0,01304 0,1850 0,1273 0,5870 0,07474 
0,0825 0,0392 0,3550 0,01392 0,1900 0,1323 0,6960 0,07885 
0,0850 0,0410 0,3610 0,01479 0,1950 0,1373 0,6050 0,08304 
0,0875 0,0428 0,3680 0,01574 0,2000 0,1424 0,6150 0,08756 
0,0900 0,0446 0,3750 0,01672 0,2050 0,1475 0,6240 0,09104 




Continuación de la tabla V. 
 
d/D a/A v/V q/Q  d/D a/A v/V q/Q 
0,2200 0,1631 0,6510 0,10619 0,5900 0,6140 1,0700 0,65488 
0,2250 0,1684 0,6590 0,11098 0,6000 0,6265 1,0700 0,64157 
0,2300 0,1436 0,6690 0,11611 0,6100 0,6389 1,0800 0,68876 
0,2350 0,1791 0,6760 0,12109 0,6200 0,6513 1,0800 0,70537 
0,2400 0,1846 0,6840 0,12623 0,6300 0,6636 1,0900 0,72269 
0,2450 0,1900 0,6920 0,13148 0,6400 0,6759 1,0900 0,73947 
0,2500 0,1955 0,7020 0,13726 0,6500 0,6877 1,1000 0,75510 
0,2600 0,2066 0,7160 0,14793 0,6600 0,7005 1,1000 0,77339 
0,2700 0,2178 0,7300 0,15902 0,6700 0,7122 1,1100 0,78913 
0,3000 0,2523 0,7760 0,19580 0,7000 0,7477 1,1200 0,85376 
0,3100 0,2640 0,7900 0,20858 0,7100 0,7596 1,1200 0,86791 
0,3200 0,2459 0,8040 0,22180 0,7200 0,7708 1,1300 0,88384 
0,3300 0,2879 0,8170 0,23516 0,7300 0,7822 1,1300 0,89734 
0,3400 0,2998 0,8300 0,24882 0,7400 0,7934 1,1300 0,91230 
0,3500 0,3123 0,8430 0,26327 0,7500 0,8045 1,1300 0,92634 
0,3600 0,3241 0,8560 0,27744 0,7600 0,8154 1,1400 0,93942 
0,3700 0,3364 0,8680 0,29197 0,7700 0,5262 1,1400 0,95321 
0,3800 0,3483 0,8790 0,30649 0,7800 0,8369 1,3900 0,97015 
0,3900 0,3611 0,8910 0,32172 0,7900 0,8510 1,1400 0,98906 
0,4000 0,3435 0,9020 0,33693 0,8000 0,8676 1,1400 1,00045 
0,4100 0,3860 0,9130 0,35246 0,8100 0,8778 1,1400 1,00045 
0,4200 0,3986 0,9210 0,36709 0,8200 0,8776 1,1400 1,00965 
0,4400 0,4238 0,9430 0,39963 0,8400 0,8967 1,1400 1,03100 
0,4500 0,4365 0,9550 0,41681 0,8500 0,9059 1,1400 1,04740 
0,4600 0,4491 0,9640 0,43296 0,8600 0,9149 1,1400 1,04740 
0,4800 0,4745 0,9830 0,46647 0,8800 0,9320 1,1300 1,06030 
0,4900 0,4874 0,9910 0,48303 0,8900 0,9401 1,1300 1,06550 
0,5000 0,5000 1,0000 0,50000 0,9000 0,9480 1,1200 1,07010 
0,5100 0,5126 1,0090 0,51719 0,9100 0,9554 1,1200 1,07420 
0,5200 0,5255 1,0160 0,53870 0,9200 0,9625 1,1200 1,07490 
0,5300 0,5382 1,0230 0,55060 0,9300 0,9692 1,1100 1,07410 
0,5400 0,5509 1,0290 0,56685 0,9400 0,9755 1,1000 1,07935 
0,5500 0,5636 1,0330 0,58215 0,9500 0,9813 1,0900 1,07140 
 
Fuente: Infom. Relaciones hidráulicas. p. 26 
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2.4.6. Determinación del caudal pluvial 
 
Para su cálculo se emplea el método racional, que es un modelo empírico 
simple empleado en el diseño de alcantarillados pluviales. Calcula el caudal pico 
de aguas de lluvia usando la intensidad media del evento de precipitación con 
una duración igual al tiempo de concentración del área de drenaje y un coeficiente 
de impermeabilidad.  
 
A continuación, se describen las variables que intervienen para el cálculo 
del caudal pluvial.  
 
2.4.6.1. Coeficiente de escorrentía 
 
Es la variable menos precisa del método racional. Su selección apropiada 
requiere conocimiento y experiencia. La proporción de la lluvia total que 
alcanzarán los drenajes pluviales depende del porcentaje de permeabilidad, de 
la pendiente y de las características de la superficie. Las inspecciones de campo 
son útiles para la estimación de la naturaleza de la superficie del área de drenaje. 
 
Debido a la presencia de distintos tipos de superficie, se requiere del cálculo 
de un coeficiente de escorrentía ponderado que corresponda a las áreas 







C = coeficiente de escorrentía, adimensional 
ai = áreas parciales, hectáreas 
ci = coeficiente de escorrentía del área parcial, adimensional 
A = área tributaria, hectáreas 
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A continuación se muestra una tabla con distintos valores del coeficiente de 
escorrentía, que están en función del tipo de superficie y del periodo de retorno. 
 









2.4.6.2. Intensidad de lluvia 
 
Es la tasa promedio de lluvia en milímetros por hora para una cuenca o 
subcuenca de drenaje particular. Se selecciona con base en la duración de la 
tormenta de diseño y el periodo de retorno. Las curvas de duración-intensidad-
frecuencia (DIF) ofrecen la relación entre los eventos de lluvias intensas 
asociados a una duración y a una frecuencia de ocurrencia. Son la base de 
información climatológica para el cálculo de los caudales de diseño en 
alcantarillados pluviales. 
 
Tabla VII. Parámetros DIF para la estación INSIVUMEH 
 
Tr 2 5 10 20 25 30 50 100 
INSIVUMEH 
A 1970 7997 1345 720 820 815 900 890 
B 15 30 9 2 2 2 2 2 
n 0,958 1,161 0,791 0,637 0,656 0,65 0,66 0,649 
R2 0,989 0,991 0,982 0,981 0,973 0,973 0,981 0,981 
 
Fuente: INSIVUMEH, Documento 5007: Mapas de duración-intensidad-frecuencia de 










Para la obtención de las curvas DIF, el tipo de modelo para representarlo 









i = intensidad de precipitación (mm/h) 
t = duración (minutos) 
A, B, n = parámetros de ajuste (adimensional) 
 
2.4.6.2.1. Periodo de retorno 
 
El periodo de retorno o intervalo de recurrencia, expresado en años, es el 
número de años en que, en promedio, un evento de una magnitud determinada 
puede ser igualado o excedido. 
 
Para su elección se debe tomar en cuenta la importancia de la obra, los 
daños que puedan producirse y sus efectos en el área de influencia si la obra 














Fuente: Chow, Ven Te. Hidrología aplicada. p. 430. 
 
2.4.6.2.2. Tiempo de concentración 
 
Este puede interpretarse como el tiempo que se demora el agua en llegar a 
la salida de la cueca desde el punto más alejado. Se supone que la escorrentía 
alcanza su pico en el tiempo de concentración cuando toda la cuenca está 
contribuyendo al flujo en su salida. 
 
El tiempo de concentración de cualquier punto en un sistema de drenaje 
pluvial es la suma del tiempo de entrada y el tiempo de flujo en las tuberías 
localizadas aguas arriba conectados al punto de salida. Se calcula como: 
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Tc = Te + Tr 
 
Donde: 
Tc = Tiempo de concentración (minutos) 
Te = Tiempo de entrada (minutos) 
Tr = Tiempo de recorrido (minutos) 
 
 Tiempo de entrada Te 
 
Es el tiempo que toma el flujo superficial para viajar desde la parte más 
alejada de la subcuenca hasta el punto de entrada o tragante más cercano de la 
red de tuberías del sistema de alcantarillado pluvial. No puede ser menor a 5 
minutos en zona urbana y entre 5 a 10 minutos en zona suburbana.   
 
Según el Reglamento para diseño y construcción de drenajes, de la 















Tabla IX. Tiempos de entrada 
 
S(m/m) Tiempos de entrada (minutos) 
1< 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 
1% 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 
2% 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 
3% 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 
4% 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 
5% 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 
6% 14,50 13,50 12,50 11,50 10,50 9,50 8,50 7,50 6,50 
7% 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 
8% 13,50 12,50 11,50 10,50 9,50 8,50 7,50 6,50 5,50 
9% 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 
10% 12,50 11,50 10,50 9,50 8,50 7,50 6,50 5,50 4,50 
10> 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 
 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
Impermeabilidad (porcentaje) 
 
Fuente: Reglamento para diseño y construcción de drenajes 
 de la Municipalidad de Guatemala. p. 12. 
 
 Tiempo de recorrido Tr 
 
Es el tiempo que le toma al agua recorrer el sistema de tuberías que 
conforman a la red de alcantarillado, desde el punto de entrada hasta el punto de 
estudio o salida de la cuenca. Está en función de la velocidad media del flujo en 













Tr = tiempo de recorrido (minutos) 
Lc = longitud de la tubería (metros) 
V= velocidad media del flujo en la tubería (m/s) 
 
El tiempo de recorrido dentro del alcantarillado, para tramos consecutivos, 
se calcula como sigue: 






Tn = tiempo de concentración de la tubería (minutos) 
Tn-1 = tiempo de concentración en el tramo anterior (minutos) 
Ln-1 = longitud del tramo anterior (metros) 
Vn-1 = velocidad sección llena en el tramo anterior (m/s) 
 
2.4.6.2.3. Áreas tributarias 
 
Para determinar las áreas tributarias se debe medir el área de drenaje que 
contribuye al sistema que se está diseñando y la subárea de drenaje que 
contribuye a cada uno de los puntos de entrada. El esquema de la divisoria del 
drenaje debe seguir las fronteras reales de la cuenca, en lugar de las fronteras 
comerciales de los terrenos, como en el caso de alcantarillados sanitarios.  
 
Las líneas de divisorias del drenaje están influidas por las pendientes de 
pavimentos, la localización de conductos subterráneos y muchas otras 
características introducidas en la urbanización. 
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2.4.6.2.4. Caudal de diseño 
 
Para su cálculo se presenta el método racional, que ha sido el empleado 
para el diseño de alcantarillados pluviales debido a su simplicidad. La idea detrás 
de este método es que, si una lluvia con intensidad empieza en forma instantánea 
y continúa en forma indefinida, la tasa de escorrentía continuará hasta que se 
llegue al tiempo de concentración tc en el cual toda la cuenca está contribuyendo 
al flujo en la salida. 
 
El producto de la intensidad de lluvia i y el área de la cuenca A es el caudal 
de entrada al sistema. La relación entre el caudal y el caudal pico Q se conoce 








Q = caudal (m3/s) 
C = coeficiente de escorrentía (adimensional) 
I = intensidad de lluvia (mm/h) 
A = área (hectáreas) 
 
2.5. Diseño de los colectores pluviales 
 
En este apartado se muestra cómo se calculó cada uno de los parámetros 
para el diseño de los tres colectores pluviales. Las áreas actuales no urbanizadas 
se tomaron como en un futuro serán ya urbanizadas. Un periodo de vida útil del 
proyecto de 20 años, la tormenta de diseño con periodo de retorno de 50 años, 
diámetro mínimo para ramal principal 0,40 metros y para secundario 0,20 metros. 
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2.5.1. Muestra de cálculo de drenaje pluvial 
 
Se presenta el diseño hidráulico de un tramo representativo para cada uno 
de los proyectos de colectores pluviales propuestos. 
 
2.5.1.1. Proyecto: colector pluvial en la ruta Ramírez 
– Las Torres en zona 2 
 
Se diseñará el tramo comprendido entre el pozo de visita PV75-DP hacia el 
PV76-DP. 
 
Cálculo del tramo PV75-DP a PV76-DP 
Cota inicial (CI) = 946,43 metros 
Cota final (CF) = 943,79 metros 
Distancia horizontal (DH) = 63,11 metros 
 




















Fuente: elaboración propia, usando AutoCAD Civil 3D, 2015. 
 
Área tributaria tramo anterior     = 41 989,65 m2 
Área tributaria tramo en estudio = 490,67 m2 
Área tributaria acumulada          = 41 989,65 m2 + 490,67 m2 
                                                   = 42 480,32 m2 
 
 Coeficiente de escorrentía 
 
Tabla X. Área tributaria y coeficiente de escorrentía del tramo       
PV75–DP A PV76-DP 
 
Tipo de superficie Área (m2) C 
Pavimento asfáltico 490,67 0,90 
Casas 0,00 0,66 
 
Fuente: elaboración propia. 
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c =
(0,90 ∗ 4490,67 + 0,66 ∗ 0,00) m2
(490,67 + 0,00) m2
= 0,73 
 
 Tiempo de entrada = 10,91 minutos al sistema, basado en la tabla IX. 
 
 Tiempo de recorrido  
 
Tr = 0,61min +
18,78 m
60 ∗ 4,30m/s
= 0,68 min 
 
 Tiempo de concentración 
 
Tc = 10,91 min + 0,68min = 11,59 min 
 
 
 Intensidad de lluvia 
 
Por medio de la tabla VII, se obtienen los valores de A, B y n, para una 





= 160,79 mm/h 
 
 Caudal de diseño 
 
Coeficiente de escorrentía ponderado = 0,73 
Área acumulada = 42 480,32 m2 




0,73 ∗ 160,79 mm/h ∗ 42480,32m2
3600000
=  1,37 m3/s 
 
q =  1 376,21 litros/s 
 
 Diseño hidráulico 
 
Coeficiente de rugosidad de Manning = 0,009 
Pendiente propuesta = 1,50% 
Diámetro propuesto = 28” PVC 
Diámetro de pozo de visita = 1,75 metros 
 









= 4,30 m/s 








∗ (28" ∗ 0,0254m)2 = 1,70 m3/s 
 
Q =  1 709,29 litros/s 
 
o Relaciones hidráulicas 
 










Para la relación q/Q = 0,8051 se obtiene de la tabla V las siguientes 
relaciones: 
 











o Velocidad a sección parcial 
 




 Velocidad máxima y mínima 
 
0,75 m/s < 4,78 m/s < 5,00 m/s        Cumple 
 
 Tirante máximo y mínimo 
 







 Cotas invert 
o Pozo de visita PV75-DP 
 
Diámetro entrante = 28” 
Diámetro saliente = 28” 
CIE = 944,24 metros 
 
CIS = 946,43 m − 3,92 m = 942,51 m 
 
Debido a las irregularidades del terreno, fue necesario aumentar la 
profundidad de la tubería para cumplir con el mínimo recubrimiento y evitar daños 
en la tubería. Como resultado, es necesario colocar un colchón de agua de 0,20 
metros de altura en la base de la estructura como medio de disipación de energía. 
 
o Pozo de vista PV76-DP 
 
Diámetro entrante = 28” 
Diámetro saliente = 68” 
 
CIE = 943,79 m − (60,97 m ∗ 0,015) = 941,59 m 
 
CIS = 943,79 m − 4,51 m = 939,28 m 
 
Debido a que las diferencias entre las cotas invert es más de 2,00 metros 




2.5.1.2. Proyecto: colector pluvial en la ruta Las 
nubes – La Ranchería – Río Platanitos en 
zona 3 
 
Se diseñará el tramo comprendido entre el pozo de visita PV23-DP hacia el 
PV24-DP. 
 
Cálculo del tramo PV23-DP a PV24-DP 
Cota inicial (CI) = 132,13 metros 
Cota final (CF) = 130,66 metros 
Distancia horizontal (DH) = 86,73 metros 
 




















Figura 7. Área tributaria del tramo PV23-DP a PV24-DP 
 
 
Fuente: elaboración propia, usando AutoCAD Civil 3D, 2015. 
 
Área tributaria tramo anterior     = 3 921,64 m2 
Área tributaria tramo en estudio = 4 645,44 m2 
Área tributaria acumulada          = 3 921,64 m2 + 4 645,44 m2 
                                                   = 8 567,08 m2 
 
 Coeficiente de escorrentía 
 
Tabla XI. Área tributaria y coeficiente de escorrentía del tramo       
PV23-DP a PV24-DP 
 
Tipo de superficie Área (m2) C 
Pavimento asfáltico 1 367,54 0,90 
Casas 3 277,91 0,66 
 
Fuente: elaboración propia. 
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c =
(0,90 ∗ 1367,54 + 0,66 ∗ 3277,91) m2
(1367,54 + 3277,91) m2
= 0,73 
 
 Tiempo de entrada = 10,63 minutos al sistema, basado en la tabla IX. 
 
 Tiempo de concentración 
 
Tc = 10,63 min + 0,00 min = 10,63 min 
 
 Intensidad de lluvia 
 
Por medio de la tabla VII, se obtienen los valores de A, B y n, para una 





= 168,78 mm/h 
 
 Caudal de diseño 
 
Coeficiente de escorrentía ponderado = 0,72 
Área acumulada = 8 567,08 m2 
Intensidad de lluvia = 168,78 mm/h 
 
q =
0,72 ∗ 168,78 mm/h ∗ 8567,08m2
3600000
=  0,29 m3/s 
 





 Diseño hidráulico 
 
Coeficiente de rugosidad de Manning = 0,009 
Pendiente propuesta = 1,80% 
Diámetro propuesto = 20” PVC 
Diámetro de pozo de visita = 1,50 metros 
 









= 3,77 m/s 
 








∗ (20" ∗ 0,0254m)2 = 0,76 m3/s 
Q = 763,36 litros/s 
 
o Relaciones hidráulicas 
 



























o Velocidad a sección parcial 
 




 Velocidad máxima y mínima 
 
0,75 m/s < 3,52 m/s < 5,00 m/s        Cumple 
 
 Tirante máximo y mínimo 
 
0,10 < 0,42 < 0,75   Cumple 
 
 Cotas invert 
 
o Pozo de visita PV23-DP 
 
Diámetro saliente = 20” 
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CIS = 132,13 m − 2,31 m = 129,82 m 
 
Debido a que es pozo de visita en tramo inicial solo tiene tubería de salida 
que va hacia el PV24-DP. 
 
o Pozo de vista PV24-DP 
 
Diámetro entrante = 20” 
Diámetro saliente = 40” 
 
CIE = 130,66 m − (84,99 m ∗ 0,018) = 128,29 m 
 
CIS = 130,66 m − 5,15 m = 125,51 m 
 
Debido a que las diferencias entre las cotas invert es más de 2,00 metros 
se hace necesario colocar un colchón de agua de 0,20 metros de altura como 
medio de disipación de energía en la base de la estructura y bandejas 
rectangulares colocadas en forma escalonada. 
 
 
2.5.1.3. Proyecto: colector pluvial en la ruta Planes 
de Bárcenas – Ulises Rojas – Río Platanitos 
en zona 3 
 
Se diseñará el tramo comprendido entre el pozo de visita PV28-DP hacia el 
PV29-DP. 
 
Cálculo del tramo PV28-DP a PV29-DP 
Cota inicial (CI) = 90,88 metros 
55 
Cota final (CF) = 89,40 metros 
Distancia horizontal (DH) = 70,14 metros 
 





∗ 100 = 2,11% 
 




Fuente: elaboración propia, usando AutoCAD Civil 3D, 2015. 
 
Área tributaria tramo anterior     = 12 356,89 m2 
Área tributaria tramo en estudio = 4 013,73 m2 
Área tributaria acumulada          = 12 356,89 m2 + 4 013,73 m2 






Tabla XII. Área tributaria y coeficiente de escorrentía del tramo                
PV28-DP a PV29-DP 
 
Tipo de superficie Área (m2) C 
Pavimento Asfáltico 674,33 0,90 
Casas 3 339,41 0,66 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
c =
(0,90 ∗ 674,33 + 0,66 ∗ 3339,41) m2
(674,33 + 3339,41) m2
= 0,71 
 
 Tiempo de entrada = 14 minutos al sistema, basado en la tabla IX. 





= 0,51 min 
 
 Tiempo de concentración 
 
Tc = 14,00 min + 0,51min = 14,51 min 
 
 Intensidad de lluvia 
 
Por medio de la tabla VII   se obtienen los valores de A, B y n, para una 





= 153,99 mm/h 
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 Caudal de diseño 
 
Coeficiente de escorrentía ponderado = 0,71 
Área acumulada = 16 370,63 m2 
Intensidad de lluvia = 153,99 mm/h 
 
q =
0,71 ∗ 153,99 mm/h ∗ 16370,63m2
3600000
=  4,95 m3/s 
 
q =  495,87 litros/s 
 
 Diseño hidráulico 
 
Coeficiente de rugosidad de Manning = 0,009 
Pendiente propuesta = 2,00% 
Diámetro propuesto = 20” PVC 
Diámetro de pozo de visita = 2,00 metros 
 









= 3,97 m/s 
 








∗ (20" ∗ 0,0254m)2 = 8,04 m3/s 
 
Q =  804,66 litros/s 
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o Relaciones hidráulicas 
 









Para la relación q/Q = 0,6163 se obtiene de la tabla V las siguientes 
relaciones: 
 












o Velocidad a sección parcial 
 




 Velocidad máxima y mínima 
 
0,75 m/s < 4,17 m/s < 5,00 m/s        Cumple 
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 Tirante máximo y mínimo 
 
0,10 < 0,56 < 0,75   Cumple 
 
 Cotas invert 
 
o Pozo de visita PV28-DP 
 
Diámetro entrante = 16” 
Diámetro saliente = 20” 
CIE = 88,98 metros 
CIS = 90,88 m − 2,11 m = 88,77 m 
 
o Pozo de vista PV29-DP 
 
Diámetro entrante = 20” 
Diámetro saliente = 23” 
 
CIE = 87,40 m − (70,14 m ∗ 0,02) = 87,40 m 
 
CIS = 89,40 m − 3,81 m = 85,59 m 
 
Debido a las irregularidades del terreno se necesario colocar un colchón de 
agua de 0,20 metros de altura como medio de disipación de energía en la base 






2.5.2. Diseño de tragantes 
 
Su capacidad hidráulica depende de su geometría y las características del 
flujo en la cuneta. Esta capacidad gobierna el caudal que continúa sobre la vía y 
el que entra a la red de drenaje. Una inadecuada capacidad de captación y 
ubicación puede causar inundaciones y pérdidas económicas para la sociedad. 
 
Figura 9. Planta de ubicación de tragantes en banquetas 
 
 
Fuente: HINDMAN, Paul. Obras accesorias drenaje pluvial. p. 45. 
 
Figura 10. Sección transversal de calle 
 
Fuente: elaboración propia, usando AutoCAD Civil 3D, 2015. 
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Figura 11. Variables geométricas del tragante 
 
 
Fuente: elaboración propia, usando AutoCAD Civil 3D, 2015. 
 
2.5.2.1. Espejo de agua  
 
Es el ancho de la superficie libre del agua de la sección de un canal. Se 











T = ancho de la lámina de agua sobre la vía (m) 
Ku = 0,376 (factor de conversión en el sistema métrico) 
n = coeficiente de rugosidad de Manning de la superficie 
Q = caudal de escorrentía (m3/s) 
Sx = pendiente transversal de la vía (m/m) 





2.5.2.2. Tirante de agua 
 
Es la profundidad de flujo sobre la orilla de la vía. Se determina con la 
siguiente ecuación: 
 
d = T ∗ Sx 
Donde: 
d = profundidad de flujo sobre la orilla de la vía (m) 
T= ancho de la lámina de agua sobre la vía (m) 
Sx = pendiente transversal de la vía (m/m) 
 
 
2.5.2.3. Relación de flujo 
 
Es la relación entre el flujo frontal dentro del canal y la pendiente transversal. 

























E0 = relación de flujo 
Sx = pendiente transversal de la vía (m/m) 
Sw = pendiente dentro del tragante (m/m) 
T= ancho de la lámina de agua sobre la vía (m) 
W = ancho de la depresión del canal (m) 
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2.5.2.4. Pendiente de acceso al tragante 
 
Esta pendiente se forma con el ancho y depresión de acceso al tragante, y 
permite aumentar la efectividad del mismo. 
 





Sw = pendiente dentro del tragante (m/m) 
Sx = pendiente transversal de la vía (m/m) 
a = altura de la depresión del canal (m) 
W = ancho de la depresión del canal (m) 
 
2.5.2.5. Pendiente transversal equivalente 
 
Es el resultado de la combinación de la pendiente transversal en la 
depresión del tragante y de la vía. 
 





Se = pendiente transversal equivalente (m/m) 
Sx = pendiente transversal de la vía (m/m) 
a = altura de la depresión del canal (m) 
W = ancho de la depresión del canal (m) 






2.5.2.6. Longitud efectiva 
 
Es la longitud requerida de la abertura del tragante para captar el 100% del 
flujo en el canal. 
 










LT = longitud efectiva del tragante 
Q = caudal de escorrentía en la sección del canal (m3/s) 
SL = pendiente longitudinal (m/m) 
n = coeficiente de rugosidad de Manning de la superficie 
Se = pendiente transversal equivalente (m/m) 
 
 
2.5.2.7. Eficiencia del tragante 
 
Determina la capacidad del tragante de captar todo el flujo que fluye sobre 
la sección del canal. Un rango de valor aceptable se encuentra de 80 al 100% de 
eficiencia. 








E = eficiencia del tragante (%) 
L= longitud propuesta para el tragante (m) 
LT = longitud efectiva del tragante (m) 
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2.5.2.8. Caudal interceptado 
 
Es la cantidad de flujo que el tragante es capaz de interceptar. 
 
Qi = E ∗ Q 
Donde: 
Qi = caudal interceptado (m3/s) 
E = eficiencia del tragante (%) 
Q = caudal por la vía (m3/s) 
 
2.5.2.9. Caudal derivado 
 
Es la cantidad de flujo que el tragante no es capaz de interceptar, por lo que 
el tragante siguiente debe interceptar. 
 
Qb = Q − Qi 
 
Donde: 
Qb = caudal derivado (m3/s) 
Q = caudal sobre la vía (m3/s) 
Qi = caudal interceptado (m3/s) 
 
2.5.2.10. Cálculo del tragante 
 
Se presenta a continuación la muestra del cálculo para los tragantes 
laterales mostrados en la figura 10 del colector pluvial en la ruta Las nubes – La 




Figura 12. Sección típica de calle 
 
Fuente: elaboración propia, usando AutoCAD Civil 3D, 2015. 
 
Figura 13. Planta del tramo de calle 
 
 
Fuente: elaboración propia, usando AutoCAD Civil 3D, 2015. 
67 
Figura 14. Sección de análisis del tragante 
 
Fuente: elaboración propia, usando AutoCAD Civil 3D, 2015. 
 
Muestra de cálculo del tragante que va del PV23-DP a PV24-DP del lado 
izquierdo: 
 
Se inicia con el cálculo de la pendiente B’ en la calle, un tirante en la 
banqueta de 0,06 m y una pendiente transversal del 2,00%, con los que se 






B′ = √(3,00𝑚)2 + (0,06𝑚)2 = 3,001m 
 
Se calcula el gasto en la cuneta Q por medio de la ecuación de continuidad, 
mediante el radio hidráulico del triángulo que forma la sección transversal del 
agua, la pendiente longitudinal en la vía y un coeficiente de rugosidad de Manning 



















2⁄ (3,00𝑚 ∗ 0,06𝑚)












𝑄 = 0,053𝑚3/𝑠 
 
A continuación, se calcula el gasto que es captado por el tragante. Primero 
se calcula y’ relacionando los dos triángulos que se muestran en la figura 11. Se 
propone un ancho de la depresión en la entrada del tragante de 0,30 m y una 












) ∗ 2,70m = 𝑦′ 
 



















𝑄 = 0,0527𝑚3/𝑠 
 
Considerando el gasto en la cuneta y el que es captado por el tragante, se 
procede a calcular el gasto que no es captado por el tragante: 
 
Q𝑖 = 0,053 m
3/s − 0,0527 m3/s = 0,0003m3/s  
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Se calcula el área trapezoidal formada por y’ el tirante del agua y el ancho 










(0,054𝑚 + 0,06𝑚) ∗ 0,30𝑚 
 
Área = 0,071𝑚2 
 
Por medio de la ecuación de continuidad se calcula la velocidad del flujo en 











Muestra de cálculo del tragante que va del PV23-DP a PV24-DP del lado 
derecho: 
 
Se calcula la pendiente B’ en la calle mediante un tirante en la banqueta de 
0,054 m y una pendiente transversal del 2,00%, con los que se encuentra el 






B′ = √(2,70𝑚)2 + (0,054𝑚)2 = 2,701m 
 
70 
Se calcula el gasto en la cuneta Q, por medio de la ecuación de continuidad. 
Se utiliza el radio hidráulico del triángulo que forma la sección transversal del 
agua, la pendiente longitudinal en la vía y un coeficiente de rugosidad de Manning 




















2⁄ (2,70𝑚 ∗ 0,054𝑚)












𝑄 = 0,040𝑚3/𝑠 
 
A continuación, se calcula el gasto captado por el tragante. Primero se 
calcula y’ relacionando los dos triángulos que se muestran en la figura 11. Se 
propone un ancho de la depresión en la entrada del tragante de 0,30 m y una 












) ∗ 2,40m = 𝑦′ 
 


















𝑄 = 0,038𝑚3/𝑠 
 
Considerando el gasto en la cuneta y el que es captado por el tragante, se 
calcula el gasto que no es captado por el tragante: 
 
Q𝑖 = 0,040 m
3/s − 0,038 m3/s = 0,002m3/s  
 
Se calcula el área trapezoidal formada por y’ el tirante del agua y el ancho 









(0,048𝑚 + 0,054𝑚) ∗ 0,30𝑚 
 
Área = 0,0153𝑚2 
 
Por medio de la ecuación de continuidad se calcula la velocidad del flujo en 












Muestra de cálculo del tragante que va del PV24-DP a PV25-DP del lado 
izquierdo: 
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Se calcula la pendiente B’ en la calle mediante un tirante en la banqueta de 
0,051 m y una pendiente transversal del 2,00%, con los que se encuentra el 






B′ = √(2,55𝑚)2 + (0,051𝑚)2 = 2,551m 
 
Se calcula el gasto en la cuneta Q por medio de la ecuación de continuidad. 
Se utiliza el radio hidráulico del triángulo que forma la sección transversal del 
agua, la pendiente longitudinal en la vía y un coeficiente de rugosidad de Manning 



















2⁄ (2,55𝑚 ∗ 0,051𝑚)










) + 0,0003𝑚3/𝑠 
 
𝑄 = 0,0353𝑚3/𝑠 
 
A continuación, se calcula el gasto que es captado por el tragante. Primero 
se calcula y’ mediante la relación de los dos triángulos que se muestran en la 
figura 11. Se propone un ancho de la depresión en la entrada del tragante de 0,30 












) ∗ 2,25m = 𝑦′ 
 



















𝑄 = 0,033𝑚3/𝑠 
 
Considerando el gasto en la cuneta y el que es captado por el tragante, se 
procede a calcular el gasto que no es captado por el tragante: 
 
Q𝑖 = 0,0353 m
3/s − 0,033 m3/s = 0,0023m3/s  
 
Se calcula el área trapezoidal formada por y’, el tirante del agua y el ancho 










(0,045𝑚 + 0,051𝑚) ∗ 0,30𝑚 
 
Área = 0,0144𝑚2 
 
Por medio de la ecuación de continuidad se calcula la velocidad del flujo en 











Muestra de cálculo del tragante que va del PV24-DP a PV25-DP del lado 
derecho: 
 
Se inicia al calcular la pendiente B’ en la calle, con un tirante en la banqueta 
de 0,032 m y una pendiente transversal del 2,00%, con los que se encuentra el 






B′ = √(1,60𝑚)2 + (0,032𝑚)2 = 1,6003m 
 
Se calcula el gasto en la cuneta Q por medio de la ecuación de continuidad. 
Se utiliza el radio hidráulico del triángulo que forma la sección transversal del 
agua, la pendiente longitudinal en la vía y un coeficiente de rugosidad de Manning 



















2⁄ (1,60𝑚 ∗ 0,032𝑚)










) + 0,002𝑚3/𝑠 
 




A continuación, se calcula el gasto que es captado por el tragante. Primero 
se calcula y’ relacionando los dos triángulos que se muestran en la figura 11. Se 
propone un ancho de la depresión en la entrada del tragante de 0,30 m y una 












) ∗ 1,30m = 𝑦′ 
 



















𝑄 = 0,012𝑚3/𝑠 
 
Considerando el gasto en la cuneta y el que es captado por el tragante, se 
procede a calcular el que no es captado por el tragante: 
 
Q𝑖 = 0,012 m
3/s − 0,012 m3/s = 0,00m3/s  
 
Se calcula el área trapezoidal formada por y’ el tirante del agua y el ancho 









(0,032𝑚 + 0,026𝑚) ∗ 0,30𝑚 
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Área = 0,01𝑚2 
 
Por medio de la ecuación de continuidad se calcula la velocidad del flujo en 











Muestra de cálculo del tragante que va de la calle secundaria a PV25-DP 
del lado izquierdo: 
 
Se inicia al calcular la pendiente B’ en la calle. Se emplea un tirante en la 
banqueta de 0,062 m y una pendiente transversal del 2,00%, con los que se 






B′ = √(3,10𝑚)2 + (0,062𝑚)2 = 3,101m 
 
Se calcula el gasto en la cuneta Q por medio de la ecuación de continuidad. 
Se utiliza el radio hidráulico del triángulo que forma la sección transversal del 
agua, la pendiente longitudinal en la vía y un coeficiente de rugosidad de Manning 



















2⁄ (3,10𝑚 ∗ 0,062𝑚)












𝑄 = 0,154𝑚3/𝑠 
 
A continuación, se calcula el gasto que es captado por el tragante. Primero 
se calcula y’ relacionando los dos triángulos que se muestran en la figura 11. Se 
propone un ancho de la depresión en la entrada del tragante de 0,30 m y una 












) ∗ 2,80m = 𝑦′ 
 



















𝑄 = 0,132𝑚3/𝑠 
 
Considerando el gasto en la cuneta y el que es captado por el tragante, se 
procede a calcular el gasto que no es captado por el tragante: 
 
Q𝑖 = 0,15 m
3/s − 0,132 m3/s = 0,018m3/s  
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Se calcula el área trapezoidal formada por y’, el tirante del agua y el ancho 










(0,062𝑚 + 0,056𝑚) ∗ 0,30𝑚 
 
Área = 0,0177𝑚2 
 
Por medio de la ecuación de continuidad se calcula la velocidad del flujo en 











Muestra de cálculo del tragante que va de la calle a PV25-DP del lado 
derecho: 
 
Se calcula la pendiente B’ en la calle. Se utiliza un tirante en la banqueta de 
0,032 m y una pendiente transversal del 2,00%, con los que se encuentra el 






B′ = √(1,60𝑚)2 + (0,032𝑚)2 = 1,6003m 
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Se calcula el gasto en la cuneta Q por medio de la ecuación de continuidad. 
Se utiliza el radio hidráulico del triángulo que forma la sección transversal del 
agua, la pendiente longitudinal en la vía y un coeficiente de rugosidad de Manning 



















2⁄ (1,60𝑚 ∗ 0,032𝑚)










) + 0,002𝑚3/𝑠 
 
𝑄 = 0,012𝑚3/𝑠 
 
A continuación, se calcula el gasto captado por el tragante. Primero se 
calcula y’ al relacionar los dos triángulos que se muestran en la figura 11. Se 
propone un ancho de la depresión en la entrada del tragante de 0,30 m y una 












) ∗ 1,30m = 𝑦′ 
 



















𝑄 = 0,012𝑚3/𝑠 
 
Teniendo el gasto en la cuneta y el que es captado por el tragante, se 
procede a calcular el gasto que no es captado por el tragante: 
 
Q𝑖 = 0,012 m
3/s − 0,012 m3/s = 0,00m3/s  
 
Se calcula el área trapezoidal formada por y’, el tirante del agua y el ancho 









(0,032𝑚 + 0,026𝑚) ∗ 0,30𝑚 
 
Área = 0,01𝑚2 
 
Por medio de la ecuación de continuidad se calcula la velocidad del flujo en 




























2.6. Especificaciones técnicas 
 
Se refiere a las normas, exigencias y procedimientos por ser aplicados en 
la ejecución de los proyectos, presentados en los planos constructivos de los 
proyectos. 
 
2.6.1. Sujeción a especificaciones técnicas y planos 
 
Los proyectos de colectores pluviales se construirán cumpliendo las 
especificaciones técnicas de construcción y los planos constructivos 
correspondientes. El ejecutor no podrá variar las especificaciones sin previa 
autorización.  
 
2.6.2. Cálculo de la mano de obra no calificada 
 
La mano de obra no calificada que sea requerida en el proceso de 
construcción se debe incluir en el costo del proyecto, en la integración de los 
precios unitarios. Antes de iniciar la obra, el ejecutor debe cuantificar la mano de 
obra no calificada que necesitará para la total ejecución del proyecto y establecer 
la relación entre la mano de obra calificada y la no calificada. 
 
2.6.3. Precio unitario 
 
Incluye costos directos, indirectos, supervisión técnica de campo, utilidades, 
administración y todo gasto que incurra el ejecutor para la conclusión del 
proyecto. Se cancelan únicamente las cantidades de trabajo ejecutadas en 




2.7. Información general 
 
Para los proyectos de colectores pluviales presentados, la limpieza, zanjeo, 
colocación de tubería, prueba, relleno de zanja y limpieza del material sobrante 
se hará según los planos constructivos y las especificaciones en cada operación. 
 
Antes de iniciar con la ejecución es importante ubicar las instalaciones 
existentes para su marcación y evitar dañarlas. En puntos transitables se deberá 
ubicar la señalización de peligro y protecciones. El contratista es el responsable 
por daños ocasionados a las estructuras existentes y del acabado final de las 
calles por donde se instalaron las estructuras de los colectores pluviales. 
 
Todo trabajo debe ser ejecutado por obreros calificados, con la herramienta 
y métodos de trabajo según lo indiquen los fabricantes y lo especificado en los 
planos constructivos. Después de terminar cada trabajo se debe limpiar el área y 
retirar todo material sobrante. Se deberán colocar las tuberías en los lugares y 
niveles indicados en los planos. Todo trabajo deberá ser efectuado por obreros 
calificados. Al terminar deberá limpiarse el área y acarrear el material sobrante, 
así como efectuar las reparaciones necesarias a las estructuras existentes. 
 
2.7.1. Limpieza, chapeo y desmonte 
 
Se refiere a la remoción de toda vegetación viva o muerta, en la línea de 
instalación de la tubería, 1,00 metro a cada lado del eje. Todo este material 
removido debe colocarse en un lugar donde no ocasione daño a propiedades 







Las tuberías se colocarán siguiendo los ejes especificados en los planos. 
La zanja tendrá una profundidad según planos. El fondo se debe recortar con 
cuidado para que permita un apoyo uniforme bajo el eje de la tubería.  
 
El material del encamado y relleno deberá cumplir según norma ASTM 
D2487. Los anchos de zanja mínimos serán los que se especifican en la norma 
ASTM D 2321. 
 
 
2.7.3. Colocación de la tubería 
 
Antes colocar la tubería se debe inspeccionar la rasante del fondo de la 
zanja en los niveles del plano correspondiente y el ancho adecuado. La tubería 
deberá estar libre de cualquier material que impida hacer una junta adecuada. La 
tubería se introducirá en la zanja por medio de cuerdas o cadenas y se colocará 




Este material se coloca hasta llegar al nivel del terreo especificado en los 
planos. Si se usa el mismo material de excavación para el relleno, debe estar 
libre de materia orgánica. En los rellenos para estructuras, cada capa deberá 
compactarse como mínimo al 90% de la densidad máxima, según AASHTO T-
180, y los últimos 30 centímetros superiores compactarse al 95,00% de la 
densidad máxima. Hasta que el material de relleno esté compactado y asentado 
se procederá a colocar el pavimento o material de superficie. 
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2.7.5. Rotura y reparación de pavimentos 
 
Están incluidos los pavimentos y superficies como bases de pavimentos, 
banquetas, cunetas y entradas a casas que sean dañados o destruidos durante 
el proyecto. El acabado de la restauración deberá quedar igual o mejor que como 
estaba al inicio de la ejecución del proyecto, a menos que se indique lo contrario 
en planos o descripciones del proyecto.  
 
El contratista debe considerar los costos de retiro y restauración de 
pavimento según los anchos de zanja especificados en ASTM D 2321. 
 
2.8. Objeto de la supervisión 
 
Debido a la naturaleza de los proyectos de alcantarillado y a que sus 
estructuras no quedan visibles, el ejecutor deberá asegurar que durante la 
ejecución del proyecto se siga lo que establecen los planos y especificaciones. 
Debe también verificar el alineamiento y pendientes de las tuberías, que las 
juntas cumplan con lo establecido y haya sido removido el exceso de material 
dentro del tubo, y verificar que el fondo de la zanja esté libre de agua durante la 
instalación. 
 
Las mezclas de concreto deben cumplir con las proporciones establecidas 
y hacerles las pruebas necesarias antes de su vaciado. Además, se debe verificar 
que las formaletas queden herméticas para dar superficies con terminados 
satisfactorios. Todo material debe ser inspeccionado al momento de llegar a la 





2.9. Desarrollo del proyecto 
 
En los siguientes apartados se encuentran desarrollados los presupuestos, 










Tabla XIII. Presupuesto colector pluvial en la ruta Ramírez – Las Torres 
en zona 2, Villa Nueva 
 







1,01 m 3 046,49 Q           4,32 Q       13 150,92
1,02 m² 6 092,98 Q         48,18 Q     293 534,59
1,03 Ton-m 731,16 Q       689,33 Q     504 011,79
2 m
2,01 unidad 152 Q    8 804,15 Q  1 338 230,09
Tubería PVC Ø 12" Tubo PVC perfilada Hpromedio = 1,50m (incluye colocación, excavación y 
3 m
4 m
Q     2 168,48 Q    104 650,96
Q     2 436,57 Q    125 336,94
Q     2 733,85 Q     153 614,97
Q    3 218,31 Q     507 140,83
COSTO DEL PROYECTO Q 18 275 908,41
Q    3 914,03 Q     120 591,13
Q   5 251,81 Q     926 786,92
Q    5 751,45 Q 1 380 002,18
Q   6 711,26 Q 1 246 215,71
Q 10 309,79 Q 2 473 729,94
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas 0,23x0,28) f'c 3000 psi
Pozos de visita Øinterno 1,75 m ( Hpromedio =  3,41 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal)
sin refuerzo 
Q    1 217,23 Q    144 533,60
Q    1 324,10 Q     212 279,29
Q    1 414,61 Q     286 316,83
Q    1 626,68 Q    574 040,36
Q     1 850,26 Q    133 792,66
Q       497,40 Q     725 304,07
Q       755,29 Q     154 176,42
Q       913,56 Q     126 327,77
Q     1 046,14 Q    183 994,45





















Tubería PVC perfilada reforzado con perfil de acero galvanizado Ø 68"  
Hpromedio = 4,01 m (incluye colocación, excavación y relleno con material selecto)
3,20
Tubería PVC perfilada reforzado con perfil de acero galvanizado Ø 80"  
Hpromedio = 3,91 m (incluye colocación, excavación y relleno con material selecto)
3,17
Tubería PVC perfilada Ø 60"  Hpromedio = 4,10 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,18
Tubería PVC perfilada reforzado con perfil de acero galvanizado Ø 64"  
Hpromedio = 4,03 m (incluye colocación, excavación y relleno con material selecto)
3,16
Tubería PVC perfilada Ø 54"  Hpromedio = 3,49 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,13
Tubería PVC perfilada Ø 42"  Hpromedio = 3,19 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,14
Tubería PVC perfilada Ø 44"  Hpromedio = 3,31 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,09
Tubería PVC perfilada Ø 30"  Hpromedio = 3,28 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,10
Tubería PVC perfilada Ø 32"  Hpromedio = 2,73 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,15
Tubería PVC perfilada Ø 48"  Hpromedio = 3,26 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,05
Tubería PVC perfilada Ø 23"  Hpromedio = 2,97 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,08
Tubería PVC perfilada Ø 28"  Hpromedio = 3,10 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,06
Tubería PVC perfilada Ø 24"  Hpromedio = 3,15 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,07
Tubería PVC perfilada Ø 26"  Hpromedio = 2,67 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN




Pozos de visita Øinterno 1,50 m ( Hpromedio =  4,40 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
Pozos de visita Øinterno 1,50 m ( Hpromedio =  3,41 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal)
2,02 m
con material selecto)





Tubería PVC perfilada Ø 18"  Hpromedio = 2,90 m (incluye colocación, excavación y relleno 
3,11
Tubería PVC perfilada Ø 36"  Hpromedio = 3,04 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,12
Tubería PVC perfilada Ø 38"  Hpromedio = 3,42 m (incluye colocación, excavación y relleno 






Construccion de tragante tipo R
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN
Tubería PVC perfilada Ø 16"  Hpromedio = 2,32 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
relleno con material selecto)
1458,19
3,04










Replanteo topográfico -planimetría y altimetría (incluye cuadrilla de topografía)
Demolición de pavimento flexible existente (incluye corte, demolición, retiro y acarreo)
TRAGANTE TIPO R









Q 10 753,56 Q 1 511 198,41
Q 11 370,18 Q 2 498 370,16
Q  44 909,85 Q 628 737,92
Pozos de visita Øinterno 2,83 m ( Hpromedio = 4,49 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
5 Q 44 488,69 Q   222 443,45
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas 0,23x0,28) f'c 3000 psi
Restitución del Asfalto espesor de 0,06m (mezcla asfáltica en caliente)
14 Q  28 684,15 Q  401 578,13
13 Q 27 861,55 Q  362 200,19
5 Q 33 646,64 Q 168 233,22
12 Q 16 865,62 Q  202 387,42











Pozos de visita Øinterno 2,50 m ( Hpromedio = 5,20 m, ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas 0,23x0,28) f'c 3000 psi
Pozos de visita Øinterno 2,00 m ( Hpromedio = 4,06 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
Pozos de visita Øinterno 2,25 m ( Hpromedio = 4,33 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas 0,23x0,28) f'c 3000 psi











Tabla XIV. Presupuesto colector pluvial en la ruta Las nubes – La    
































1,01 m 1 908,32 Q          5,02 Q        9 579,85
1,02 m² 384,04 Q        48,18 Q      18 501,46
1,03 Ton-m 46,08 Q      694,78 Q      32 018,65
2 m
2,01 unidad 96 Q   8 815,86 Q    846 322,58
Tubería PVC Ø 12" Tubo PVC perfilada Hpromedio = 1,50m (incluye colocación, excavación y 
3 m
4 m
Q 9 533 880,33COSTO DEL PROYECTO
10
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas 0,23x0,28) f'c 3000 psi











Pozos de visita Øinterno 1,75 m ( Hpromedio =  4,93 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas 0,23x0,28) f'c 3000 psi
sin refuerzo 
Q    303 173,98
Q 38 234,47 Q    535 282,65
Pozos de visita Øinterno 2,50 m ( Hpromedio = 4,49 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas  0,23x0,28) f'c 3000 psi







5 Q 14 434,61 Q      72 173,03
8 Q 19 981,78 Q    159 854,25
3 Q      94 089,99
Q 29 452,71 Q    294 527,07
Pozos de visita Øinterno 2,00 m ( Hpromedio = 4,30 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
sin refuerzo
Q   5 357,40 Q    904 596,33
Q   5 606,75 Q     335 451,87
Q   5 946,91 Q 1 089 652,49
55,25
38,14




Construcción de tragante tipo R
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN
Tubería PVC perfilada Ø 16"  Hpromedio =  2,39 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
relleno con material selecto)
913,72
Restitución del Asfalto espesor de 0,06m (mezcla asfáltica en caliente)
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN
m
Pozos de visita Øinterno 1,75 m ( Hpromedio =  3,42 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal)
Pozos de visita Øinterno 1,50 m ( Hpromedio =  2,95 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal)
2,02 m





Tubería PVC perfilada Ø 38"  Hpromedio = 3,66 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,05
Tubería PVC perfilada Ø 30"  Hpromedio =  2,77 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
Replanteo topográfico -planimetría y altimetría (incluye cuadrilla de topografía)




Tubería PVC perfilada Ø 23"  Hpromedio =  2,96 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,04
Tubería PVC perfilada Ø 28"  Hpromedio =  2,99 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,06
Tubería PVC perfilada Ø 36"  Hpromedio = 3,08 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,12
















Tubería PVC perfilada Ø 48"  Hpromedio =  3,53 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
m











Q       88 132,74
Q   2 310,68 Q     217 804,28
Q   2 826,98 Q    263 390,10
Q   2 826,98 Q    159 809,41
Q   3 228,09 Q    178 351,71
Q   3 655,82 Q    139 432,79
Q      496,58 Q    453 733,46
Q     759,83 Q     182 141,89
m 56,53
Q   1 030,15 Q     124 608,41
Q   1 219,47 Q     102 962,24
Q   1 632,77 Q     282 534,66













Tabla XV. Presupuesto colector pluvial en la ruta Planes de Bárcenas – 
                     Ulises Rojas – Río Platanitos en zona 3, Villa Nueva 
 
 








1,01 m 3 160,80 Q         4,87 Q       15 389,66
1,02 m² 2 417,82 Q        38,13 Q       92 198,78
1,03 m² 2 417,82 Q        60,20 Q     145 541,72
1,04 m² 266,48 Q       48,18 Q      12 837,91
1,05 Ton-m 31,98 Q     689,33 Q       22 043,25
2 m
2,01 unidad 172 Q   8 801,89 Q   1 513 924,79










COSTO DEL PROYECTO Q 12 480 680,27
8 Q 36 656,51 Q      293 252,09
4 Q 26 438,47 Q     105 753,88
5 Q 30 363,31 Q     151 816,56
8 Q 35 396,54 Q      283 172,34
Pozos de visita Øinterno 2,50 m ( Hpromedio = 4,22 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas 0,23x0,28) f'c 3000 psi
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas 0,23x0,28) f'c 3000 psi
Pozos de visita Øinterno 2,00 m ( Hpromedio = 4,44 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
Pozos de visita Øinterno 2,25 m ( Hpromedio = 4,55 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas 0,23x0,28) f'c 3000 psi
25 Q 14 927,19 Q     373 179,69
1 Q 22 391,95 Q       22 391,95
26 Q 20 316,20 Q      528 221,10
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas 0,23x0,28) f'c 3000 psi
Pozos de visita Øinterno 1,75 m ( Hpromedio =  3,54 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal)
sin refuerzo 
Pozos de visita Øinterno 1,75 m ( Hpromedio =  4,48 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
sin refuerzo
Q   2 278,69 Q     125 806,69
Q   2 109,67 Q     142 824,54
Q   2 394,91 Q      156 195,89
Q   1 130,26 Q     322 072,86
Q      991,85 Q     640 648,86
Q   1 771,21 Q     118 068,98
Q   1 645,33 Q      270 886,53
Q   1 440,31 Q        90 177,87
Q   1 232,34 Q       210 113,61







Q      497,13 Q      813 382,95
Q      760,06 Q      325 189,43
Q      867,20 Q     1 57 727,24
Q 10 281,62 Q 3 382 858,87
Q   6 569,42 Q     450 464,81
Q   5 590,99 Q     839 095,04
Q   5 503,20 Q     417 857,76
Q   2 766,61 Q     242 576,04







Tubería PVC perfilada Ø 50"  Hpromedio = 3,53 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,05
Tubería PVC perfilada Ø 23"  Hpromedio = 2,87 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,08
Tubería PVC perfilada Ø 28"  Hpromedio = 3,21 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,06
Tubería PVC perfilada Ø 24"  Hpromedio = 2,63 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,07




Tubería PVC perfilada Ø 60"  Hpromedio = 3,86 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,18
Tubería PVC perfilada reforzado con perfil de acero galvanizado Ø 64"  
Hpromedio = 3,66 m (incluye colocación, excavación y relleno con material selecto)
con material selecto)
3,12
Tubería PVC perfilada Ø 34"  Hpromedio = 3,09 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,11
Tubería PVC perfilada Ø 33"  Hpromedio = 2,73 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,15
Tubería PVC perfilada Ø 48"  Hpromedio = 3,41 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,13
Tubería PVC perfilada Ø 36"  Hpromedio = 3,57 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN
reforzado con vigas 0,23x0,23 y columnas 0,23x0,28) f'c 3000 psi
m
m
Pozos de visita Øinterno 1,50 m ( Hpromedio =  4,28 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal
Pozos de visita Øinterno 1,50 m ( Hpromedio =  3,04 m ladrillo tayuyo de 0,23x0,11x0,05m + brocal)
2,02 m
con material selecto)





Tubería PVC perfilada Ø 18"  Hpromedio = 2,62 m (incluye colocación, excavación y relleno 
3,14
Tubería PVC perfilada Ø 38"  Hpromedio = 3,31 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,09
Tubería PVC perfilada Ø 30"  Hpromedio = 2,74 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
3,10
Tubería PVC perfilada Ø 32"  Hpromedio = 4,33 m (incluye colocación, excavación y relleno 
Replanteo topográfico -planimetría y altimetría (incluye cuadrilla de topografía)







Construcción de tragante tipo R
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN
Tubería PVC perfilada Ø 16"  Hpromedio = 2,39 m (incluye colocación, excavación y relleno 
con material selecto)
relleno con material selecto)
1 636,17
Demolición de pavimento flexible existente (incluye corte, demolición, retiro y acarreo)
Restitución del Asfalto espesor de 0,06m (mezcla asfáltica en caliente)
Colocación de adoquín
3,04





























2.9.2. Cronograma de ejecución 
 
Para el despliegue del cronograma de ejecución de los diferentes renglones 
de trabajo para cada proyecto, ver apéndice 2, Cronograma de ejecución. 
 
2.9.3. Elaboración de planos 
 
Los planos que conforman cada uno de los proyectos de colectores 
pluviales son los siguientes: 
 
 Planta de curvas de nivel 
 Planta general del proyecto 
 Planta y perfil del proyecto 
 Detalles generales de las obras complementarias 
 
Para cada proyecto, ver el apéndice 3. 
 
2.9.4. Evaluación de impacto ambiental inicial 
 
Todo proceso constructivo representa de forma directa o indirecta impactos 
en el ambiente. Un estudio previo a la ejecución del proyecto es importante para 
tomar las acciones que mitiguen o reduzcan los efectos negativos. 
 
Para este análisis se utilizó la matriz de Leopold como metodología para la 
identificación de impactos. Las columnas presentan las acciones y las filas los 
componentes del medio y sus características. Cada acción debe considerarse 












    Medio  
   Receptor 
 















































































































Tierra Topografía 1 0 0 0 0 0 1 
Suelo 2 4 4 3 4 4 3 
Erosión y 
sedimentación 
4 3 4 3 4 4 2 
Microclima 
 
0 1 1 0 1 1 2 
Recursos 
Hídricos 
Ríos 0 1 1 0 1 1 2 
Aguas 
subterráneas 
0 0 2 2 2 1 0 
Calidad de aguas 0 1 1 1 1 1 1 
Ecosistema Flora 3 0 4 0 4 0 0 
Fauna 1 2 2 1 2 1 2 
Biodiversidad 1 1 2 1 2 1 1 
















Población En riesgo 0 1 5 3 5 1 2 
Reasentamiento 0 1 2 2 2 1 2 
Migratoria 0 1 1 1 1 0 1 
Uso del suelo 2 0 3 1 3 1 0 
Uso del agua 0 0 2 0 2 0 0 
Sectores 
económicos 
Agricultura 0 0 1 0 1 0 0 
Agroindustria 0 1 1 1 1 0 1 
Mercado y 
comercio 
1 3 3 2 3 1 3 
Empleo 5 7 7 4 7 4 7 
Aspectos culturales 0 0 0 0 0 0 0 
Historia y arqueología 0 0 2 0 2 0 0 















Contaminación del aire 
 
0 4 4 2 2 3 2 
Contaminación del agua 
 
0 1 2 1 1 1 1 
Contaminación del suelo 
 
0 2 4 1 1 1 1 
Ruido y vibración 
 
1 6 7 4 5 6 7 
Mal olor 
 
0 0 2 2 1 1 4 
Fuente: elaboración propia. 
92 
Para su evaluación se utilizó el siguiente criterio: cada acción se evaluó de 
forma numérica en un rango de cero a diez; cero es la acción no tiene ningún 
efecto en el ambiente y diez la que tiene el mayor efecto.  
 
Según se observa, en general los efectos negativos de la ejecución del 
proyecto corresponden a acciones temporales propias del desarrollo del proyecto 
y sus efectos negativos pueden disminuirse al tomar medidas de mitigación.  
 
Se sugiere algunas medidas de mitigación para reducir el impacto ambiental 




 Para reducir los efectos negativos de las excavaciones, como acción de 
mitigación, el suelo que fue extraído se incorporará al suelo y se compactará 
según se estableció en las especificaciones técnicas.  
 
 Para reducir los efectos negativos en el agua y evitar su contaminación, se 





 Para reducir los efectos negativos en las vías de comunicación que impidan 
la locomoción y el desarrollo de la población, en lo posible se habilitarán vías 




 Se coordinará con las instituciones correspondientes para la movilización 
temporal de pobladores en riesgo que por los trabajos de excavación y de la 




 Para reducir los efectos negativos en el aire por la formación de polvaredas, 
se regará el suelo para evitar que el polvo se levante. 
 
 Se deberá de utilizar maquinaria en buen estado para la reducción del dióxido 
de carbono que éstas emiten, así como la disminución del ruido y vibraciones 
excesivas. 
 
 Se evitará trabajos en horario nocturno, para no molestar a los vecinos ni 













1. La implementación de sistemas de colectores pluviales permitirá 
solucionar el deterioro y daño por erosión tanto en las vías como en 
infraestructura privada, disminuir los de accidentes y demoras por la 
crecida de la avenida, además de reducir focos para la proliferación de 
vectores. 
 
2. Los sistemas de colectores pluviales forman parte del saneamiento básico 
para las poblaciones de los sectores, por lo que su implementación 
significará una mejora directa en la calidad de vida de sus pobladores. 
 
3. Los trabajos de campo son importantes porque son la forma directa de 
conocer la problemática en el sector, además de aportar información de 
las características reales de los sectores que permitirán planificar 
correctamente los proyectos. 
 
4. El diseño de los colectores pluviales se realizó siguiendo lo que establecen 
tanto el Reglamento para diseño y construcción de drenaje, de la 
Municipalidad de Guatemala, y el Instituto de Fomento Municipal (Infom). 
Se empleó tubería de PVC que cumple con ASTM D-3034, debido a que 










1. Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas y planos 
constructivos para garantizar la calidad de los proyectos y la vida útil de 
su diseño. 
 
2. Promover los trabajos de mantenimiento en las obras que conforman los 
sistemas de alcantarillado para que cumplan eficientemente su función a 
lo largo de su vida útil. 
 
3. Incentivar a las entidades municipales para el reuso del agua pluvial, por 
ejemplo, para riego de áreas verdes, consumo, retroalimentación de 
acuíferos subterráneos, entre otros. 
 
4. Concienciar a los pobladores del manejo de la basura en las calles, 
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Fuente: elaboración propia.  
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